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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 10774/25

(méreni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd ve vodé)

Zakaznik

(objednatel méreni): Obec Keblov

Adresa: Obec Keblov, Keblov 75, 257 65 Cechtice

Kontaktni Gdaje: Mgr. Rostislav Baran, tel. 737 742 107, keblov@zelivka.cz, Ing. llona Saifertova,
ilona.saifertova@ekomonitor.cz

Zakazka: Pravidelna kontrola kvality pitné vody z vef. vodovodu

Cislo objednavky: 201/2009

Dodavatel pitné vody: Obec Keblov

Keblov 7_5
25] 65 Cechtice
ICO: 00231975

Identifikacni udaje vodovodu:Vodovod obce Keblov

Zplsob zasobovani: hromadné

Cislo vzorku/rok: 18139/2025

Vzorek odebral: Hrachovina Jaromir - pracovnik Laboratoie Chrudim
Datum odbé&ru : 4.9.2025 Cas odbéru: 13:00

Metoda odbéru vzorku: SOP-V-01

Datum pfijmu vzorku:; 4.9.2025

Druh vody: voda pitna z podzemniho zdroje

Uprava vody: bez Gpravy

Uprava vzorku: nebyla provedena

Hodnoceni: Dle Vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. v platném znéni a dle Doporuéeni SUJB DR-RO-5.1

(Rev. 0.0) Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi v pitné vodé
pro vefejnou potfebu a v balené vodé, SUJB Praha, 2017

Datum provedeni zkouSek: 4.9.2025 - 6.10.2025 Mefil:  Diblickova lva Ing.
Misto odbéru vzorku: Oznaceni vzorku: Popis vzorku:
Keblov, RD €.p. 20 Keblov &.p. 20 vodovodni baterie v koupelné
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Vysledek rozboru
Ukazatel Jednotka ZkuZebni Hodnota NM Nejmensi Misto
metoda vyznamna |provedenj
aktivita zkousky
Objemova aktivita 222Rn Ba/l SOP - 50 15 5 8 2
Ukazatel Jednotka ZkuSebni Hodnota NM Mez Misto
metoda stanovitelnosti|proveden(
zkousky
Celkové objemova aktivita alfa | Ba/l SOP - 121 <0,05 0,05 2
Celkova objemova aktivita beta| Bg/l SOP - 122 <0,1 0.1 2

Pouzité zkusebni metody

Konec vysledkové Easti protokolu o zkouSce

Zkusebni metoda A/N/SA/SN | Identifikace metody

SOP - 121 A CSN 75 7611; Doporugeni SUJB DR-RO-5.1, 2017 Stanoveni
celkové objemove aktivity alfa scintilaéné a vypocet indikativni
davky z namérenych hodnot

SOP - 122 A CSN 75 7612 Stanoveni celkové objemové aktivity beta
proporcionalnim detektorem

SOP - 50 A CSN 75 7624 Stanoveni objemové aktivity radonu 222Rn

gamaspektrometricky

Misto provedeni zkousky:

2. Laboratof Chrudim, Pistovy 820, 537 01 Chrudim
BIOANALYTIKA CZ s.r.0., ICO 25916629, Tel. 469 681 495
email: bioanalytika@bioanalytika.cz, www.bioanalytika.cz
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Metodika a pfistroje:

Stanoveni objemove aktivity radonu ve vzorku bylo provedeno metodou scintilaéni spektrometrie zafeni gama s pouZitim
laboratorniho meficiho pfistroje JKA 300, vyr. &islo 0058, vyrobce EMPOS s.r.0., detekéni jednotka NKG 312

Stanoveni celkové objemové aktivity alfa bylo provedeno méfenim odparku vzorku vody se scintildtorem ZnS (Ag) na
piistroji Alfa-beta automat EMS3, vyrobce EMPOS s.r.o. Praha, vyr. &islo 31-06/15, detektor NS 9502E, vyrobni &islo 1516.

Stanoveni celkové objemové aktivity beta bylo provedeno méfenim odparku vzorku vody na pfistroji Alfa-beta automat
EMS3, vyrobce EMPOS s.r.o. Praha, vyrobni &islo 31-06/15, proporcionalni detektor POB 302E, vyrobni ¢islo 15007.

Povolfani k méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidil ve vodé vydal SUJB Praha dne 18.10.2023 pod
¢.j. SUJB/OPZ/24329/2023, evidenéni &islo u SUJB 210056,

Ke stanoveni viech mé&fenych parametrl byla pouzita méfidia s platnym ovéfenim, resp. s platnou konfirmaci v den
provedeni zkousky, coZ Ize na vyzadani dolozit. Jednotlivé diléi kroky zkousky byly provadény osobami se stalym
pracovnim pomérem ve firmé BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., které maji k dané zkousce povéreni.

Hodnoceni vysledku obsahu pfirodnich radionuklidii ve vodé. Dle Vyhlagky &. 422/2016 Sb. v platném znéni, pfiloha
¢. 27 a dle Doporuéeni SUJB DR-RO-5.1 (Rev. 0.0) Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd v pitné vodé
pro vefejnou potfebu a v balené vodé, SUJB Praha, 2017.

Ukazatel obsahu Nejvyssi pFipustna Referenéni Vysetfovaci
pfirodnich radionuklidi Vysledek NM |Jednotka hodnota Grovei Grovefi
Objemova aktivita 22Rn 15 5 Bg/l 300 100 5
Celkova objemova aktivita <0,05 Bg/l . 0,2
alfa nekorigovana

Celkovéa objemovi aktivita beta <0,1 Ba/l " 0,5
nekorigovana na 4K

Objemova aktivita radonu nepfevySuje referengni drovefi 100 Bq/l, kterou stanovi vyhlagka ¢. 422/2016 Sb. v platném
zZnéni.

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje vy3etiovaci rovefi 0,2 Bg/l, kterou stanovi vyhladka ¢. 422/2016 Sb. v
platném znéni.

Celkova objemova aktivita beta nepfevySuje vysetfovaci troveri 0,5 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska €. 422/2016 Sb. v
platném znéni.

Indikativni davka nepfevysuje referenéni trover 0,10 mSvirok, kterou stanovi vyhlagka ¢. 422/2016 Sb. v platném zn&ni
s ohledem na to, Ze nejsou pfekroteny vysetfovaci trovné objemovych aktivit alfa a beta. V tomto pfipadé se poklada
referencni trovefi indikativni davky za nepiekroenou,

Vysvétlivky:

AN Zkous$ka v rozsahu akreditace/zkouska mimo rozsah akreditace

SA/SN Zkouska provedena externim dodavatelem v rozsahu akreditace / mimo rozsah jeho akreditace
NM Nejistota méfeni- je vyjadiena ve stejnych jednotkach jako vysledek méfeni

Z0Z Zvlastni odborna zplsobilost

Udaje poskytnuté zakaznikem: (prava vody
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Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkou3ek uvedené na v3ech listech protokolu se tykaji pouze uvedeného vzorku a
protokol o zkousce nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratofe nesmi byt
protokol reprodukovan jinak nez cely.

Nejistota méfeni (NM) je definovana jako rozSifenéa nejistota na hladiné vyznamnosti pfiblizné 95 % s koeficientem
roz§ifeni k = 2. Nejistota méreni neobsahuje piisp&vek nejistoty vyplyvajici z odbé&ru vzorku.

L/

Statutarni zastupce: Ing. Eva Novotna, jednatelka spole¢nosti f

I,-’f;-gé i i Vi’

Schvalil a za obsah zodpovida drzitel ZOZ: Ing. Iva Diblickova

V Chrudimi dne: 7.10.2025

Konec protokolu o zkousce
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